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給水管布設替(本設)　　詳細図

給水管布設替(仮設)　　詳細図

⼀体型サドル分⽔栓φ150×φ50
ゲートバルブφ50（H＝0.6）

SKエルボφ50×90°埋設
SKエルボφ50×90°露出2

SKソケットφ50×φ40

⼀種⼆層PEφ50ー40ｍ

⼀種⼆層PEφ25ー90ｍ

SKソケットφ40×φ25
⼀種⼆層PEφ40ー40ｍ

⼀体型サドル分⽔栓φ150×φ50

ゲートバルブφ50（H＝0.6）

フランジ接⼿取外しφ150ー４⼝
フランジ接⼿⼯φ150ー2⼝

PEエルボφ50×90°

VP⽚落ちソケットφ150×φ100

⼀種⼆層PEφ40ー40ｍ

VPφ150切断

PEソケットφ40 ３個

⼀種⼆層PEφ40

SKチーズφ50×φ25（洗管・⽔圧）
⽌⽔栓φ25

PE⽚落ちソケットφ50×φ40
PEエルボφ40×90°

VP⽤管帽φ150
ターンバックル15ｃｍ

フランジ接⼿取外しφ150ー2⼝
ベローズ形可とう管1300ｍｍ

VPφ150切断

VP⽚落ちソケットφ100×φ75

VP⽤管帽φ150×φ50
PE⽚落ちソケットφ40×φ25

SKエルボφ25 ２個
排⽔弁鉄ぶた撤去

プライムコート
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表層工(再生密粒度アスコン13)
上層路盤工(粒調砕石M-30)

山土入替

(仮復旧) (本復旧)
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下層路盤工(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRca-40)

1
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舗装復旧構成図

SKベンドφ50×45°

PEソケットφ40

R6-6


