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米　子　市　下　水　道　部

工事件名

図面名

施工場所

縮尺 図番



上福原マンホールポンプ場単線結線図(仮設)

(1)    　　は仮設を示す

<注記>

(2)特記無きは既設を示す

Ｅ－４―

米子市皆生四丁目１０番２８号

上福原マンホールポンプ場単線結線図（仮設）

上福原ポンプ場電気設備改築その２工事

米　子　市　下　水　道　部

工事件名

図面名

施工場所

縮尺 図番

制
御
電
源

非
常
通
報
装
置

3φ3W 210V 60Hz

動力配電盤(LB-1)

ポ
ン
プ

上福原マンホールポンプ場制御盤

F

225AF
3PMCCB

VS
V

1φ TR

210/105V
500VA

50AF

MCCB
2P

SC

A

200μF

MC

100AF

ELCB
3P

CTx2

MCCB

225AF
3P

3E

No.2

15kW

A

MC

100AF

ELCB
3P

3E
30AF

ELCB
2P

30AF

ELCB
2P

ED

SPD

100/5A

SC
200μF

CTx2
100/5A

MC MC MC MC

※１　上福原マンホールポンプ場は多頻度動作のためポンプを停止しない様、施工手順を考慮すること。

15kW

ポ
ン
プ

No.1

1φ2W 105V 60Hz

照明主幹盤(LB-2)

盤
内
照
明

換
気
扇

ス
ペ
ー
ス
ヒ
ー
タ

コ
ン
セ
ン
ト

上福原ポンプ場1階電気室

2P
MCCB

50AF

50AF
2PMCCB

30AF

ELCB
2P

30AF

ELCB
2P

30AF

ELCB
2P

30AF

ELCB
2P

ED

SPD

汚水ポンプ制御盤

仮設発電機

3φ3W 200V 60Hz



600

5
0

2
3
0
0

NP-01

NP-1 -2

NP-02

NP-3 -4 -5

V A A A A

ZI LI FI

記号 名称

NP-01 動力配電盤

NP-02 動力制御盤

NP-1 受電電圧

NP-2 受電電流

NP-3 流入ゲート

NP-4 No.1脱臭ファン

NP-5 揚砂ポンプ

NP-6 ポンプ井水位

NP-7 送水流量

NP-8 No.1汚水ポンプ

NP-9 No.2汚水ポンプ

NP-10 No.3汚水ポンプ

-6 -7

NP-8 -9 -10

A A A

-4 -5-3

-9 -10-8

FI-1 FI-2
FI-3

VS AS

PBS-1 -2 -3

SI-1 -1

COS-1 -2 -2

CS-1

PBS-4

COS-3 -2

COS-1 -1 -1

動力主幹

トリップ

汚水ポンプ

制御盤

トリップ

動力

制御盤

トリップ

建築付帯

動力

トリップ

汚水ポンプ

制御盤

地絡

作業用

電源

トリップ

2400

過負荷

流入ゲート

地絡

流入ゲート

過トルク

流入ゲート

揚砂

ポンプ

故障

流入渠

異常

高水位

No.1

脱臭ファン

故障 オーバーフロー

バイパス管

故障

動力主幹

破砕機

故障

故障

ホイスト

FI-1 FI-2

FI-3
No.1

汚水ポンプ

過負荷

No.1

汚水ポンプ

地絡

No.1

汚水ポンプ

温度異常

No.1

汚水ポンプ

浸水

No.2

汚水ポンプ

過負荷

No.2

汚水ポンプ

地絡

No.2

汚水ポンプ

温度異常

No.2

汚水ポンプ

浸水

No.3

汚水ポンプ

過負荷

No.3

汚水ポンプ

地絡

No.3

汚水ポンプ

温度異常

No.3

汚水ポンプ

浸水

高水位

ポンプ井

記号 名称

COS-1 機側-電気室

COS-2 手動-自動

COS-3 (No.1-No.2-No.3)-(No.2-No.3-No.1)-(No.3-No.1-No.2)

COS-4 投込-フリクト

記号 名称

PBS-1 警報停止

PBS-2 表示復帰

PBS-3 ランプテスト

PBS-4 緊急閉

記号 名称

CS-1 開-停止-閉

CS-2 運転-停止

800

動力配電盤 動力制御盤

正面図 側面図

1800

CS-2 CS-2

過負荷

操作可

SI-1

照明

変圧器

トリップ

CS-2 -2 -2

-4

将来

将来

(LB-1N) (LP-1N)

500

6
0
0

400

N    P

(SC-1)

進相コンデンサ盤

Ｅ－５―

米子市皆生四丁目１０番２８号

盤外形図（新設・改築）

上福原ポンプ場電気設備改築その２工事

米　子　市　下　水　道　部

工事件名

図面名

施工場所

縮尺 図番

（新設）

(1)    　　は今回を示す

<注記>

(2)特記無きは既設を示す



Ｅ－６―

米子市皆生四丁目１０番２８号

盤外形図（撤去）

上福原ポンプ場電気設備改築その２工事

米　子　市　下　水　道　部

工事件名

図面名

施工場所

縮尺 図番

(1)    　　は撤去を示す

<注記>



(1)    　　は今回を示す

<注記>

(2)特記無きは既設を示す

Ｅ－７―

米子市皆生四丁目１０番２８号

配線系統図（新設・改築）

上福原ポンプ場電気設備改築その２工事

米　子　市　下　水　道　部

工事件名

図面名

施工場所

縮尺 図番

引込受電盤

<HC-1>
PAS

6.6kV EM-CET 38sq

EM-CEE 1.25sq-6C

EM-CEE-S 1.25sq-3C

変圧器盤

<HC-2>

進相用

コンデンサ盤

〈SC-1〉

6600V 60Hz
3φ3W

自家発電装置 ユニット

変圧器

〈TR〉

動力制御盤

動力配電盤

<LB-1N>

600V EM-CEE 1.25sq-5C

EM-IE 3.5sq

600V EM-CE 8sq-3C

既設ケーブル EM-IE 22sq

600V EM-CET 250sq

600V EN-CE 8sq-3C

EM-IE 5.5sq

600V EM-CET 60sq

<LP-1N>（新設）

（新設）



(1)    　　は撤去を示す

<注記>

(2)特記無きは既設を示す

Ｅ－８―

米子市皆生四丁目１０番２８号

配線系統図（撤去）

上福原ポンプ場電気設備改築その２工事

米　子　市　下　水　道　部

工事件名

図面名

施工場所

縮尺 図番

引込受電盤

<HC-1>

6.6kV CVT 22sq

専用ケーブル

変圧器盤

<HC-2>

6600V 60Hz
3φ3W

自家発電装置 ユニット

変圧器

〈TR〉

動力制御盤

動力配電盤

<LB-1>

<LP-1A>

600V CVT 200sq x2 600V CV 8sq-3C

600V CV 22sq-3C

600V CVV 1.25sq-5C
PAS

既設ケーブル



既設ＨＨ

引込柱（新設）

ハンドホール（新設）

（900×900×900）

EALA

屋外平面図

(1)    　　は今回を示す

<注記>

(2)特記無きは既設を示す

Ｅ－９1/200(A3)

米子市皆生四丁目１０番２８号

屋外平面図（新設）

上福原ポンプ場電気設備改築その２工事

米　子　市　下　水　道　部

工事件名

図面名

施工場所

縮尺 図番

支線ガード

ステーブロック

腕金（丸型アームタイ）

コンクリート根かせ

（電力会社）

電力量計

高圧気中開閉器

支線用シンブル

高圧ピンがいし

支　　線

巻付グリップ

玉がいし

ＶＣＴ（電力会社）

ＥＡ（ＬＡ）

接地極

コンクリートポール

１２ｍ－１９ｃｍ－３５０ｋｇ

接地測定用端子箱

ＧＬ

ポール底板

自在バンド

高圧カットアウト

腕金（丸型アームタイ）

自在アームバンド

自在バンド

足場ボルト

避雷器

１
２

０
０

０

（S = 1/100）引込装柱図（参考）

4
80

掘削断面

山土

現場土

コンクリート削孔

φ150mm x 1
φ50mm  x 1

コンクリート削孔

φ150mm x 1
φ50mm  x 1

コンクリート削孔

φ150mm x 1
φ50mm  x 1

FEP30   x 1（制御・計装）

FEP100　x 1（高圧）

ハンドホール（新設）へ

5
0

43
0

FEP30
FEP100

埋設配管（新設）

地表

高圧 6.6kV EM-CET   38sq      x1　    GP82 x1

制御 600V  EM-CEE   1.25sq-6C x1

計装 600V  EM-CEE-S 1.25sq-3C x1

40 300 130 150150

   GP36 x1

770

接地       EM-IE    14sq      x1　    HIVE22 x1

埋設シート

（新設）



既設ＨＨ（残置）

既設ＨＨ

注　記

２.　　 　　　は撤去を示す。

(S = 1/100）引込装柱図（参考）

既設ＨＨ

引込柱（撤去）

EA(LA)
EA(PAS)

既設埋設配管（残置）

１.電線管の撤去は露出部のみとする。

Ｅ－１０1/200(A3)

米子市皆生四丁目１０番２８号

屋外平面図（撤去）

上福原ポンプ場電気設備改築その２工事

米　子　市　下　水　道　部

工事件名

図面名

施工場所

縮尺 図番

支線ガード

ステーブロック

腕金（丸型アームタイ）

コンクリート根かせ

接地極

EA

（電力会社）

電力量計

高圧気中開閉器

支線用シンブル

高圧ピンがいし

支　　線

巻付グリップ

玉がいし

ＶＣＴ（電力会社）

ELA

接地極

コンクリートポール

12m－19cm－350kg

装柱用接地端子箱

ＧＬ

自在バンド

高圧カットアウト

腕金（丸型アームタイ）

自在アームバンド

自在バンド

足場ボルト

避雷器

１
２

０
０

０

屋外平面図

高圧 6.6kV CVT 22sq x1    GP70 x1

制御 専用ケーブル   x1    GP28 x1

接地 EM-IE     14sq x2  HIVE22 x2

（撤去）



上福原ポンプ場1階平面図(新設・改築)

DS

給気

便所

ホール

ゲート室

発電機室

トラックヤード

MH

電気室

HH

1 2 3 4

C

B

A

500050005000

150003250

6
0
0
0

2
5
0
0

8
5
0
0

番号 名称 記号 備考

動力配電盤 改築

動力制御盤 改築

非常通報装置

自家発電装置 ACG

照明主幹盤 LB-2

UPS分電盤 UPS-1

保安器盤 TB

接地端子盤 ET-1

引込受電盤 HC-1

変圧器盤 HC-2

TRユニット TRU

進相用コンデンサ盤 CS-1

ミニUPS

(1)    　　は今回を示す

<注記>

(2)特記無きは既設を示す

Ｅ－１１1/100(A3)

米子市皆生四丁目１０番２８号

上福原ポンプ場１階平面図（新設・改築）

上福原ポンプ場電気設備改築その２工事

米　子　市　下　水　道　部

工事件名

図面名

施工場所

縮尺 図番

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

13

3

LP-1N

LB-1N

新設

5

2

41

6
89

7

12

13

11

10



(1)    　　は撤去を示す

<注記>

(2)特記無きは既設を示す

Ｅ－１２1/100(A3)

米子市皆生四丁目１０番２８号

上福原ポンプ場１階平面図（撤去）

上福原ポンプ場電気設備改築その２工事

米　子　市　下　水　道　部

工事件名

図面名

施工場所

縮尺 図番

10

11

13

12

7

9 8
6

1 4

2

5

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

LP-1N

LB-1N

番号 名称 記号 備考

動力配電盤 撤去

動力制御盤 撤去

非常通報装置

自家発電装置 ACG

照明主幹盤 LB-2

UPS分電盤 UPS-1

保安器盤 TB

接地端子盤 ET-1

引込受電盤 HC-1

変圧器盤 HC-2

TRユニット TRU

ミニUPS

上福原ポンプ場1階平面図(撤去)

DS

給気

便所

ホール

ゲート室

発電機室

トラックヤード

MH

電気室

HH

1 2 3 4

C

B

A

500050005000

150003250

6
0
0
0

2
5
0
0

8
5
0
0



上福原ポンプ場1階・屋外平面図(仮設)

DS

給気

便所

ホール

ゲート室

発電機室

トラックヤード

MH

電気室

HH

1 2 3 4

C

B

A

500050005000

150003250

6
0
0
0

2
5
0
0

8
5
0
0

M M

No.1脱臭ファン

流入ゲート

A

600V EM-CE 3.5-3Cx2

EM-CEE 1.25sq-6Cx1

EM-IE 3.5sqx1

EM-IE 3.5sqx2

EM-IE 5.5sqx1
600V EM-CE 22sq-3Cx1

600V EM-CE 2sq-3Cx1
EM-IE 3.5sqx1
600V EM-CE 2sq-3Cx1

EM-CEE 1.25sq-7Cx1

(1)    　　は仮設を示す

<注記>

(2)特記無きは既設を示す

Ｅ－１３1/100(A3)

米子市皆生四丁目１０番２８号

上福原ポンプ場１階・屋外平面図（仮設）

上福原ポンプ場電気設備改築その２工事

米　子　市　下　水　道　部

工事件名

図面名

施工場所

縮尺 図番

13

12
7

89

4

1

6

2

3

10

11

5

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

13

LP-1

LB-1

番号 名称 記号 備考

動力配電盤

動力制御盤

非常通報装置

自家発電装置 ACG

照明主幹盤 LB-2

UPS分電盤 UPS-1

保安器盤 TB

接地端子盤 ET-1

引込受電盤 HC-1

変圧器盤 HC-2

TRユニット TRU

進相用コンデンサ盤 SC-1

ミニUPS

A 仮設盤

上福原MP場

上福原MP場制御盤
600V EM-CET 100sq x1

B

B 仮設発電機

EM-CEE 1.25sq-3Cx1



上福原ポンプ場地下1階平面図（仮設）

(1)    　　は仮設を示す

<注記>

(2)特記無きは既設を示す

1 2 3 4

C

B

A

3250 15000

5000 5000 5000

8
5
0
0

2
5
0
0

①
②

④

③

番号 名称 記号 備考

① 流入ゲート盤 既　設

② 揚砂ポンプ盤

LCB-1

③ 汚水ポンプ盤

④ 作業用電源盤

既　設

既　設

既　設

LCB-4

LCB-6

LB-1

破砕機制御盤

6
0
0
0

No.1汚水ポンプ

M

EM-CEE 1.25sq-3Cx1
EM-IE 3.5sqx1
600V EM-CE 3.5sq-3Cx1

EM-IE 3.5sqx1
600V EM-CE 3.5sq-3Cx1

Ｅ－１４1/100(A3)

米子市皆生四丁目１０番２８号

上福原ポンプ場地下１階平面図（仮設）

上福原ポンプ場電気設備改築その２工事

米　子　市　下　水　道　部

工事件名

図面名

施工場所

縮尺 図番

EM-CEE 1.25sq-6Cx1

ポンプ井水位計

（仮設フリクトスイッチ２台）


