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820

無収縮モルタル

可とう継手

斜　　壁

H=450or600

躯体ブロック

基 礎 砕 石

インバート 底　　版

RCC-40
2
0
0

直　　壁 900

マ
ン

ホ
ー

ル
深

σck=18N/mm2

100 100

1300

110 600 110

820

蓋および受枠(T-14)

マンホール継手
スリム内副管用

60
cm
以
上

平　面  図

内　副　管

2
0
0

1
5
0

マンホール継手立管
スリム内副管

継手用エルボ
スリム内副管

副
管

高
 
H

副
管

設
置

高

H
-
2
0

2
0

固定金具

マンホール継手
スリム内副管用

断　面  図

マンホール継手
内副管用

60
cm
以
上

平　面  図

1
5
0

10
0

副管用90°曲管

副
管

高
 
H

副
管

設
置

高

H
-
2
0

2
0

マンホール継手
内副管用

断　面  図

プレーンエンド直管
(◎100)

接着カラ－

(◎100)

固定金具

内副管φ150 内副管φ100

標 準 構 造 図 縮尺 1/40
標 準 構 造 図

・組立１号マンホール(内径90)

注
・
施
工
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つ
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て
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下
水
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工
事
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準
仕
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に
よ
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。

標準構造図・掘削標準断面図

外浜系統　蚊屋処理分区

件　　　名

図　　　名

縮　　　尺 図 示 図　番

設計者氏名

調査年月日

米 子 市 上 下 水 道 局

令和　　年　　月　　日

（T-25）

熊党蚊屋枝線工事
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◎300-200

0°～90°曲り

立　管

密閉式内蓋

沈下防止板

（T-25）

◎300

基礎砕石
M-30

保護蓋（T-14）

（◎300-150）

沈下防止板

プレーンエンド直管

ゴム輪受口片受直管

止水キャップ

密閉式内蓋 保護蓋

◎100
◎200

◎100（◎150）
汚水桝（標準）

◎200-100-100

（◎200-150-100）

塩ビ蓋

汚水桝（ドロップ）ゴム輪受口片受直管

ゴム輪受口60°曲管

◎200-100-100◎100（◎150）

◎100（◎150）

◎100（◎150）

ゴム輪受口30°曲管

（◎200-150-100）

※（　）内は取付管φ150の場合とする。

止水キャップ
◎100

（又は塩ビ蓋）

沈下防止板

プレーンエンド直管

密閉式内蓋 保護蓋

◎200

（又は塩ビ蓋）

下水道用硬質塩化ビニル管

建込簡易土留

砂基礎

※（　）内は、◎150を示す。

砂基礎

斜　壁
1200×900×450

直　壁
1200×1800

1450×150

可とう継手

底版ブロック(Ⅱ種)

直　壁
1200×2400

躯体ブロック(Ⅱ種)
1200×2100

コンクリート埋戻し

埋戻し（購入土）

調整リング

足掛金物

親子蓋および受枠(T-25)

無収縮モルタル

バッフル
φ200用

中間スラブ
(FRP製)

斜　壁
1200×900×450

1450×150
底版ブロック(Ⅱ種)

躯体ブロック(Ⅱ種)
1200×2100

コンクリート埋戻し

埋戻し（購入土）

調整リング

親子蓋および受枠(T-25)

無収縮モルタル

中間スラブ
(FRP製)

直　壁
1200×1800

直　壁
1200×2400

足掛金物

φ200用

小型マンホール（内径30）

標  準  型

平  面  図

断  面  図

標 準 型

ドロップ型(D)

汚 水 桝

掘削標準断面図 縮尺 1/40

土 留 部 素 堀 部

良質掘削土埋戻し部

側 面 図

断 面 図

平　面　図

・小型マンホール(内径30)

・内副管

掘削標準断面図

・汚水桝

・組立２号マンホール(内径120)
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舗装復旧断面図
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外浜系統　蚊屋処理分区

件　　　名

図　　　名

縮　　　尺 図 示 図　番

設計者氏名

調査年月日

米 子 市 上 下 水 道 局

令和　　年　　月　　日

プライムコート(PK-3)1.2L/㎡

不陸整正

表層(再生密粒度アスコン(13)) 表層(再生密粒度アスコン(20))

2
5
0

3
0

1
2
0

2
5
0

5
0

1
0
0 5
0

1
0
0

1
0
0

上層路盤(粒度調整砕石 M-30)

下層路盤(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ Rc-30)

表層(再生密粒度アスコン(20))

プライムコート(PK-3)1.2L/㎡

（掘削部分）

仮復旧

（掘削部分）（掘削部分以外）

本復旧

車道部

在来路盤

不陸整正

（掘削部分）

仮復旧

（掘削部分）（掘削部分以外）

本復旧

車道部

表層(再生密粒度アスコン(20))

3
0
0

5
0

1
0
0

1
5
0

プライムコート(PK-3)1.2L/㎡

表層(再生密粒度アスコン(20))

上層路盤(粒度調整砕石 M-30)

下層路盤(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ Rc-40)

不陸整正

表層(再生密粒度アスコン(20))

プライムコート(PK-3)1.2L/㎡

在来路盤

5
0

不陸整正

3
0
0

5
0

1
0
0

1
5
0

市道国道熊党蚊屋西側道線・市道国道熊党蚊屋東側道線

熊党蚊屋枝線工事

舗装復旧断面図 縮尺 1/20

一般県道日吉津伯耆大山停車場線

下水道用硬質塩化ビニル管◎200
鋼製さや管◎400

汚水桝(内径200)

ゴム輪受口90°支管◎200-150

ゴム輪受口片受直管◎150

ゴム輪受口45°曲管◎150

ゴム輪受口片受直管◎150

キャップ止め

i=10‰以上

下水道用硬質塩化ビニル管◎200 ゴム輪受口90°支管◎200-150

ゴム輪受口60°曲管◎150

ゴム輪受口片受直管◎150

ゴム輪受口30°曲管◎150

ゴム輪受口60°曲管◎150

ゴム輪受口片受直管◎150

キャップ止め

汚水桝(内径200)

i=10‰以上

上層路盤(粒度調整砕石 M-30)

下層路盤(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ Rc-30)

上層路盤(粒度調整砕石 M-30)

下層路盤(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ Rc-40)

取付管標準断面図 縮尺 1:50

72
-3

72
-2

取付管標準断面図

舗装復旧断面図　取付管標準断面図
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5.95

2.903.05
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0.64
5.85

2.603.25

6.58

0.73

DIPφ100
水道管  

DIPφ100
水道管  

AsAs

As

AsAs

As



場   所 管種・管径

GH

（ｍ） 備  考

薬 液 注 入 工 図

薬液注入工寸法表

no. 4 8.10 R07 BP-1下流側到達口 SPφ400

-4

no. 5

no. 8 上流側発進口

SPφ400

SPφ400

SPφ400

FH D 管中心 H1 H2 B h FH1 H W L FH2 d

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ）

8.10

8.10

8.10

2.894

2.828

2.785

2.765

0.406

0.406

0.406

0.406

2.994

2.928

2.885

2.865

1.594

1.594

1.594

1.594

1.00

1.00

1.00

1.00

1.047

1.047

1.047

1.047

1.790

1.724

1.681

1.661

3.00 2.50 2.00

2.00

2.00

2.00

4.790

4.724

4.681

4.661

3.310

3.376

3.419

3.439

72
-3
72

6.310

6.376

6.419

6.439no. 8

no. 9 上流側通過口 SPφ400

SPφ400

8.05

8.05

2.710

2.710

0.406

0.406

2.810

2.810

1.594

1.594

1.00

1.00

1.047

1.047

1.606

1.606

2.00

2.00

4.606

4.606

3.444

3.444

6.444

6.444no. 9

下流側発進口

下流側通過口

下流側通過口

-5
72

上流側通過口

no. 5 SPφ400

no.10 SPφ400 8.06 2.669 0.406 2.769 1.594 1.00 1.047 1.565 2.00 4.565 3.4956.495上流側到達口

8.10 2.828 0.406 2.928 1.594 1.00 1.047 1.724 2.00 4.724 3.3766.376

注
・
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工
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は「
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に
よ
る

。

薬液注入工図

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

薬液注入工図

外浜系統　蚊屋処理分区

件　　　名

図　　　名

縮　　　尺 1/50 図　番

設計者氏名

調査年月日

米 子 市 上 下 水 道 局

令和　　年　　月　　日

Bor-NO.83 BP-1(H22)

Bor-NO.83 BP-1(H22)

Bor-NO.83 BP-1(H22)

Bor-NO.83 BP-1(H22)

Bor-NO.83 BP-1(H22)

Bor-NO.83 BP-1(H22)

Bor-NO.83 BP-1(H22)

GH

平　面　図

1 － 1 断面図

1 1

本管推進坑口薬液注入工図 縮尺 1/50 薬液注入改良断面図 縮尺 1/50

二重管ストレーナ(単相式)

薬液注入工

FH1

FH2

ケーシング立坑

二重管ストレーナ(単相式)

薬液注入工

二重管ストレーナ(単相式)

薬液注入工

FH

Ｗ

Ｂ
Ｄ

Ｂ

Ｌ

Ｗ

Ｂ Ｄ Ｂ

注
入

長
Ｈ

Ｈ
１

Ｄ
Ｈ

２

削
孔

長
ｈ

土
被

り
長

ｄ

Ｈ
１

注
入

長
Ｈ

Ｄ
Ｈ

２

Ｌ

鋼製さや管推進工法用鋼管◎400 鋼製さや管推進工法用鋼管◎400

鋼製さや管推進工法用鋼管◎400

鋼製さや管推進工法用鋼管◎400

鋼製さや管推進工法用鋼管◎400

熊党蚊屋枝線工事
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底盤コンクリート
30-18-20

5
15

6
62

1
2
00

圧
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立
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3
00

7
00
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2.894

2.479

2.179

1.479
1.279

1.479

鋼製ケーシング t=12mm
（呼び径 1500mm）

2.179

埋戻し（購入土）

no.4 両到達立坑

平　面　図 円形覆工板詳細図

鋼製ケーシング専用　円形覆工板
（立坑呼び径　φ1500mm用）

参 考 図注
・
施
工
に
つ
い
て
は「

下
水
道

工
事
標
準
仕
様
書」

に
よ
る

。

立坑仮設図(1)（参考図）

外浜系統　蚊屋処理分区

件　　　名

図　　　名

縮　　　尺 1/40 図　番

設計者氏名

調査年月日

米 子 市 上 下 水 道 局

令和　　年　　月　　日

（参考図）

立坑仮設図(1)

no.4 両到達立坑φ1500
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底スラブ
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掘削底面
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鋼製ケーシング専用　円形覆工板
（立坑呼び径　φ1500mm用）
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no.6 片到達立坑

平　面　図 円形覆工板詳細図

（呼び径　φ1500mm）
鋼製ケーシング　t=12mm

呼び径 φ1500
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SPφ400
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鋼製ケーシング t=12mm
（呼び径 1500mm）
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鋼製ケーシング専用　円形覆工板
（立坑呼び径　φ1500mm用）
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底スラブ
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溶接接合

掘削底面
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引上完了時
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コンクリート埋戻し

掘削完了時

埋戻し（購入土）

no.5 通過立坑

平　面　図 円形覆工板詳細図

（呼び径　φ1500mm）
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鋼製ケーシング t=12mm
（呼び径 1500mm）
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埋戻し（購入土）

鋼製ケーシング専用　円形覆工板
（立坑呼び径　φ1500mm用）
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底スラブ
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すべり止め加工

鋼製ケーシング専用　円形覆工板
（立坑呼び径　φ1500mm用）
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立坑仮設図(2)（参考図）

外浜系統　蚊屋処理分区

件　　　名

図　　　名
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