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h=0.92

h=0.98
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表層工(再生密粒度アスコン)
上層路盤工(粒調砕石M-30)

10
0

12
0

30

50
1
00

下層路盤工(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRc-30)

表層工(再生密粒度アスコン)
上層路盤工(粒調砕石M-30)
下層路盤工(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRc-30)

良 質 発 生 土

本復旧は下水道部整備課施工

(仮復旧) (本復旧)

S=1:10舗装復旧構成図

（部分設計監理課本復旧）

(仮復旧) (本復旧)

18
0

15
0

30

表層工(再生密粒度アスコン)
路盤工(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRc-30)

40

表層工(再生密粒度アスコン)
路盤工(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRc-30)

14
0

河崎グリ-ン
ハイツ

位　置　図 S=1:10000

S=1:500平　面　図

施　工　箇　所

⑤給水管切替工事（水道）φ150×φ25・20  5か所

①配水管布設替工事（起債）GXDIPφ150　L=48ｍ（L=49.0ｍ）
①配水管切替工事（起債）φ150×φ50　1か所 

①仮設工事（起債）　　1式 
①給水管切替工事（起債）φ150×φ20　2か所 

①配水管布設替工事（補助）GXDIPφ100　L=68ｍ （40.0ｍ+28.6ｍ）　

①仮設工事（補助）　　1式 

①給水管切替工事（補助）φ100×φ20　1か所 　

③配水管布設替工事（水道）GXDIPφ100　L=12ｍ（L=12.0ｍ）

④給水管切替工事（水道）φ100×φ25　1か所

④配水管布設替工事（水道）GXDIPφ100　L=51ｍ（L=52.0ｍ）

④仮設工事（補助）　　1式 

④配水管切替工事（補助）φ100×φ50　1か所 

④配水管布設替工事（補助）GXDIPφ100　L=7ｍ（L=7.8ｍ）

⑤仮設工事（補助）　　1式 

⑤給水管切替工事（補助）φ50×φ40・20　2か所  

⑤配水管布設替工事（補助）HPPEφ50　L=34ｍ（L=34.5ｍ）

⑤給水管切替工事（水道）φ50×φ40　1か所　

⑤配水管布設替工事（水道）HPPEφ50　L=74ｍ（L=74.8ｍ） 

①配水管布設替工事（補助）GXDIPφ150　L=45ｍ（L=46.0ｍ）

①仮設工事（補助）　　1式 

①給水管切替工事（補助）φ150×φ20　1か所 　
①消火栓移設工事（新）（補助）φ75　1基　  （H-1514）

NO.8

NO.6

NO.9

①配水細管布設替工事（起債）PEφ25　L=3ｍ （L=5.0ｍ）
①仮設工事（起債）　1式 

①配水管布設替工事（起債）HPPEφ50　L=7ｍ （L=8.2ｍ）
①仮設工事（起債）　　1式 

②配水管布設替工事（起債）HPPEφ50　L=7ｍ （L=7.6ｍ）　

②仮設工事（起債）　　1式 

②給水管切替工事（起債）φ50×φ20　1か所 

③配水管布設替工事（起債）HPPEφ50　L=9ｍ （L=9.8ｍ）

③仮設工事（起債）　　1式 
③給水管切替工事（起債）φ50×φ20　2か所 

④配水管布設替工事（起債）HPPEφ50　L=6ｍ（L=7.2ｍ） 　
④仮設工事（起債）　　1式 

①配水管切替工事（補助）φ100×φ100　1か所  

①消火栓移設工事（新）（補助）φ75　1基　  　（H-410） 市
道
外
浜
街
道
線

①鋳鉄管処分（補助）　　1式 

④鋳鉄管処分（補助）　　1式

④仮設工事（水道）　1式　 

良 質 発 生 土
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No,8

No,8

推
進

開
削

貫通

上

PEエルボ　     φ20PE×2

一体型サドル分水栓（PE用） φ50×φ20

14027

PE片落エルボ　 φ20PE×20V

サドル分水栓（CP用） φ100×φ50

密着コア　φ50

EF挿し口付き分水栓用ソケット　　φ50

EF両受ベンド　　φ50×90°×2

EF片受ベンド　　φ50×90°×2

EF挿し口付きソフトシール仕切弁　φ50

（2号除雪　H=0.6）

EFソケット　φ50×2

SKX片落ちソケット　φ50HP×50PE

SKX片落ちソケットφ50HP×30V

PEエルボ　　φ50×2

サドル分水栓（CP用） φ100×φ50

密着コア　φ50

EF挿し口付き分水栓用ソケット　　φ50

SKXソケット　φ50HP（インコア）

EF挿し口付きソフトシール仕切弁　φ50

EFソケット　φ50×2

EF両受ベンド　　φ50×90°

EF片受ベンド　　φ50×90°

（2号除雪　H=0.6）

SKX片落ちソケット　　φ50HP×25V

SKXソケット　　φ50HP（インコア）

PEエルボ　φ25×3

PE片落ちエルボ　φ25PE×25V

SKX片落ちソケット　φ50PE×50V（損料）

SKXパイプエンド　　φ20

SKX片落ちソケット　φ50HP×50PE（損料）

SKX片落ちエルボ　　φ50PE×50V

仮設用バルブ　φ50（損料）

SKXバルブソケット　φ50×2（損料）

SKXエルボ　　φ50PE×2

SKX片落ちエルボ　　φ50PE×50V

SKX片落ちソケット　　φ50PE×30V

仮設用バルブ　φ50（損料）

SKXバルブソケット　φ50×2（損料）

SKXエルボ　　φ50PE×2

SKX片落ちソケット　　φ50PE×50V

SKXエルボ　φ20PE（損料）

SKX片落ちエルボ　　φ20×20V（損料）

PEサドル分水栓φ50×φ20（損料）

GX形挿し口付き仕切弁　φ100

仕切弁鉄蓋2号（除雪　H=700）

K形　曲　管　φ100×45°

GX二受T字管　φ100×φ100

K形　継　輪　φ100×2（3DKN）

GX形両受仕切弁　φ100

仕切弁鉄蓋2号（除雪　H=700）

消火栓鉄蓋2号（丸形）H-700

消火栓（浅埋形）　φ75

GX形フランジ付きT字管　φ100×φ75

貫通

上

分水栓閉栓キャップ　φ50

サドル分水栓（CP用）　φ100×φ50

仮設用バルブ　φ50（損料）

SKXバルブソケット　φ50×2（損料）

密着コア　　φ50

SKX片落ちソケット　　φ50PE×50V

SKX片落ちエルボ　　φ50PE×50V

仮設用バルブ　φ50（損料）

SKXバルブソケット　φ50×2（損料）

SKXエルボ　　φ50PE
SKXエルボ　　φ50PE

SKX片落ちエルボ　　φ50PE×50V

サドル分水栓（CP用） φ100×φ50

密着コア　φ50

EF挿し口付き分水栓用ソケット　　φ50

SKXソケット　φ50HP（インコア）

EF挿し口付きソフトシール仕切弁　φ50

EFソケット　φ50

EF両受ベンド　　φ50×90°

EF片受ベンド　　φ50×90°

（2号除雪　H=0.6）

SKX片落ちソケット　　φ50HP×50V

PEエルボ　φ50

PE片落ちエルボ　φ50PE×50V

SKX片落ちエルボ　　φ50PE×50V

仮設用バルブ　φ50（損料）

SKXバルブソケット　φ50×2（損料）

SKX片落ちソケット　φ50PE×50V

サドル分水栓（CP用） φ100×φ50

密着コア　φ50

EF挿し口付き分水栓用ソケット　　φ50

EF両受ベンド　　φ50×90°×2

EF片受ベンド　　φ50×90°×2

No,10

No,10

No,9

No,9

EF挿し口付きソフトシール仕切弁　φ50

（2号除雪　H=0.6）

EFソケット　φ50

SKX片落ちエルボ　φ50HP×50PE

SKX片落ちソケットφ50HP×30V

既
設
PE
φ
40
（
共
R4
-2
9)
H=
60
0

S=1:100詳　細　図

S=1:100詳　細　図

NTT 4列3段10条

下水道用硬質塩化ビニル管
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管

6.60

2.832.83

1.41

0.470.47

1.20

0.80

0.50

0
.7
0

1
.2
0

S=1:50断　面　図

No.10　付近

水道用硬質塩化ビニル管

6.60

2.80

1.38

0.40

0.80

0.50

1.40

0
.
7
0

0
.0
6

水道用硬質塩化ビニル管

6.60

2.80

1.38

0.40

0.80

0.50

1.10

0
.
7
0

0
.
06

S=1:50断　面　図

No.11+15.0　～　№11+40.0

No.11　～　№10

No,11

No,10

NTT 3列4段10条

6.60

2.832.83 0.470.47

1.20

0.80

0.50

0.
7
0

S=1:50断　面　図

No.7　～　№12（推進区間）

0
.1
2

1.40

0.30

既
設
VP
φ
30
（
S3
5-
4)

既
設
VP
φ
30
（
S3
5-
4)

既
設
VP
φ
50
（
S3
5-
4)
H=
40
0

既
設
TD
IP
φ
10
0（

H1
3-
31
)

H=
1.
20

既
設
TD
IP
φ
10
0（

H1
3-
31
)

H=
1.
20

既
設
VP
φ
50
（
H1
3-
31
)H
=0
.8

CP用鋳鉄管帽　　φ100

SKXバルブソケット　φ50HP（インコア）

EFソケット　φ50

PE挿し口付ソフトシール仕切弁　φ50

仕切弁鉄蓋2号（除雪）H=0.6

SKXソケット　　φ50HP（インコア）

EF両受ベンド　　φ50×45°×3

EF片受ベンド　　φ50×45°×1

EF両受Sベンド　　φ50　（H-300）

別途発注工事HPPEφ50

SKXソケット　　φ50HP×2（インコア）

仮設用バルブ　φ50×2（損料）

SKXバルブソケット　φ50×4（損料）

SKXエルボ　　φ50PE×2

SKX片落ちソケット　　φ50PE×50V

SKX片落ちソケット　　φ50PE×50V
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河崎枝線その16に伴う配水管布設替工事

仮設SUSA100

既設TDIPφ100

GXDIPφ100

既設TDIPφ100

GXDIPφ100

開削

開削

開削

開削

推進

推進

推進

図面2/3へ

消火栓（浅埋）　φ75（局支給）

下水道用硬質塩化ビニル　150

SKXエルボ　　φ50PE×2

SKX分水栓ソケット　φ20PE（損料）

No,7

No,6

No,6

SKXチーズ　φ50PE×50（損料）

SKXエルボ　　φ50PE×2

SKX片落ちソケット　　φ50PE×40PE

No,11

No,9

補助

補助

補助

水道

水道

補助

起債

水道

水道（仮設）

水道（仮設）
HPPEφ50

HPPEφ50
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NTT 3列4段10条

下水道用硬質塩化ビニル管
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管

6.60

2.832.83

1.41

0.470.47

No,1

No,2

No,3

No,4

No,5

H=1.43

H=0
.9

分水栓閉栓キャップ（一体型）　φ50

既
設
DI
Pφ

10
0（

H1
5-
12
4)
 H
=0
.6
ｍ

既設VPφ25（S38-13)

既設VPφ25（S38-13)

既設VPφ25（S38-13)

既設DIPφ150（S61-48)H=1.2ｍ

既設DIPφ150（S61-48)H=1.2ｍ

既
設
PE
φ
50
（
H1
8-
11
2) H=
0.
6ｍ

既
設
PE
φ
50
（
H1
8-
11
2)

H=
0.
6ｍ

既
設
VP
φ
25
（
S3
5-
4)

EF挿し口付きソフトシール仕切弁　φ50

EFソケット　φ50×2

サドル分水栓（CP用） φ150×φ50

密着コア　φ50

EF挿し口付き分水栓用ソケット　　φ50

SKXソケット　　φ50HP（インコア）

EF両受ベンド　　φ50×90°

EF片受ベンド　　φ50×90°

（2号除雪　H=0.6）

SKX片落ちソケット　　φ50HP×50PE（インコア）

消火栓鉄蓋2号（丸形）H-700

消火栓（浅埋形）　φ75

GX形フランジ付きT字管　φ150×φ75

PEエルボ　     φ25PE×5

一体型サドル分水栓（CP用） φ150×φ25

PE片落エルボ　 φ25PE×25V

密着コア　　φ25

既
設
VP
φ
25
（
S3
5-
4)

既
設
VP
φ
25
（
S3
5-
4)

No,1

No,1

1.20

0.80

0.50

0
.7
0

NTT 3列4段10条

下水道用硬質塩化ビニル管
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管

6.60

2.832.83

1.41

0.470.47

1.20

0.80

0.60

1
.2
0

0.60

0.50

S=1:50断　面　図

S=1:50断　面　図

(給水管切替・水道）

No.1　～　№5

S=1:100詳　細　図
0
.
30

VPジョイントエルボ　φ100×2（損料）

VC片落ちジョイント　φ150×φ100（損料）

VPジョイント　φ100（損料）

SKX分水栓用ソケット　φ50（損料）

CPサドル分水栓　φ150×φ50

SKXエルボ　φ50×2（損料）

仮設用バルブ　φ50（損料）

SKX片落ちエルボφ50PE×50V（損料）

SKXバルブソケット　φ50×2（損料）

K形　曲　管　φ150×45°×2

K形　継　輪　φ150×2（3DKN）

Pリンク　　φ150

SKXエルボ　　φ25×2（損料）

SKXめねじ付きソケット　φ25（損料）

消火栓（浅埋）　φ75（局支給）

SKXチーズ　φ50×φ50（損料）

SKXエルボ  φ50PE×4（損料）

SKXソケット　φ50（損料）

仮設用バルブ　φ50（損料）

SKX片落ちソケットφ50PE×50V（損料）

SKXバルブソケット　φ50×2（損料）

既設
PEφ50（H18-112)

H=0.6ｍ

既設
PEφ

50（
H18-112)

H=0.6ｍ

SKXエルボ  φ50PE×2（損料）

仮設用バルブ　φ50（損料）

SKX片落ちソケットφ50PE×50V（損料）

SKXバルブソケット　φ50×2（損料）

SKX分水栓用ソケット　φ20（損料）

PEサドル分水栓φ50×φ20（損料）

SKXエルボ　φ20（損料）

SKX片落ちエルボ　φ20×20V（損料）

SKXエルボ　φ25×2（損料）

SKX片落ちソケット　φ25×25V（損料）

SKX片落ちソケット　φ50×25PE（損料）

サドル分水栓（CP用） φ150×φ50

密着コア　φ50

EF受口付き分水栓用ソケット　　φ50

SKXソケット　　φ50HP（インコア）

EF挿し口付きソフトシール仕切弁　φ50

EFソケット　φ50

EF両受ベンド　　φ50×90°×4

（2号除雪　H=0.6）

SKX片落ちソケット　　φ50HP×25PE（インコア）

PEエルボ　　φ25

PE片落ちエルボ　　φ25×25V

GX受挿し片落管　φ150×φ100

開削

図面番号
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工事名

完　成　年　月　日

設　計　年　月　日 令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

米子市上下水道　水道設計監理課
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河崎枝線その16に伴う配水管布設替工事

図面3/3へ

既
設
VP
φ
25
（
S3
5-
4)

開削

開削

開削

No,5

No,3

GXDIPφ150

仮設SUSA100

既設DIPφ150

Pリンク

K形　継　輪　φ100×2（3DKN）

既設TDIPφ150

GXφ150
GXφ100

起債

補助
起債（仮設）

補助（仮設）

φ150起債（仮設）
給水管PEφ25・20
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