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060，072
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2/3

配⽔管布設替⼯事
河崎枝線その17に伴う

EF両受ベンドφ100×90° 4ヶ

EF両受ベンドφ100×90° 3ヶ
EF⽚受ベンドφ100×90°



既設

NO.1

NO.4

NO.5
NO

.3

H17-65 PEφ50 h=0.7

⽔⽔⽔

42489
φ100×φ40V
現在のメーターφ25

次年度施⼯予定

SKX⽚落ちソケットφ50HP×φ25PE

EF⽚受ベンドφ50×90°3ヶ
EF両受ベンドφ50×90°

EFソケットφ50 2ヶ 
PE挿し⼝付仕切弁φ50（⾞・2号・H600）

EFチーズφ50×φ50
SKXパイプエンドφ50HP 2ヶ

EFソケットφ50

EFソケットφ50 
PE挿し⼝付仕切弁φ50（⾞・2号・H700）

EFソケットφ50 2ヶ 
PE挿し⼝付仕切弁φ50（⾞・2号・H600）

EF⽚受ベンドφ50×45°2ヶ NO.511

1
2348910

111213141520

EF⽚受ベンドφ50×45°3ヶ
EF両受ベンドφ50×45°

EFチーズφ50×φ50
SKXパイプエンドφ50HP（損料） 2ヶ

EF⽚受ベンドφ50×90°2ヶ
EF両受ベンドφ50×90°2ヶ

212223242526

Aスタート Bスタート

『岩上』▲13273
給⽔4（補助）
φ20PE×φ13V

A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B11 B12 B13 B14 B15

B16 B17 B18 B22 B23 B24
B25

R6-26（未施⼯） HPPEφ50 ｈ＝0.7ｍ

SKX⽚落ちソケットφ50HP×φ50PE
SKXエルボφ50PE 2ヶ
SKXソケットφ50PE
SKソケットφ50PE

J1/5 J2/5
J3/5

J4/5

J5/5

K1/2 K2/2

L1/5
L2/5

L3/5

L4/5

L5/5

SKX⽚落ちソケットφ50HP×φ50PE

SKXエルボφ25PE 2ヶ
SKX⽚落ちソケットφ25PE×φ25V

SKX⽚落ちソケットφ50PE×φ25PE

SKソケットφ25V

～

～ 10
B16

SKXバルブソケットφ25PE 
ゲートバルブφ25（⾞・排⽔ｈ0.7ｍ）

SKXバルブソケットφ25Ｖ 
TSエルボφ25 2ヶ 
TSソケットφ25

−25 25'

ゴム輪受口片受直管　100

ゴム輪受口片受直管　150

下水道用硬質塩化ビニル　200

h=
1.3

5〜
1.4

0m h=
0.6

5m

NTT 4列2段8条

既設 PEφ50

As

0.50 2.76 1.35 1.42 0.50

6.53

0.7

0.5

0.7

0.7
HPPEφ50

SKXバルブソケットφ25PE 2ヶ 
ゲートバルブφ25（⾞・LV3 ｈ0.7ｍ）

SKソケットφ25（保護⽤損料）

SKXチーズφ25×φ25 2ヶ（損料）
SKXエルボφ25（損料）2ヶ
SKX⽚落ちソケットφ25×φ25V（損料）

仮設バルブφ25 2ヶ（損料）
SKXバルブソケットφ25 4ヶ（損料）

SKX⽚落ちソケットφ40×φ25（損料）

R6-26仮設中
側溝内

3.5ｍ（仮設直管）

−24 24'

下水道用硬質塩化ビニル　200

h=
1.3

5〜
1.4

0m

NTT 4列2段8条

As

0.50 2.76 1.35 1.42 0.50

6.53

0.6

0.5

0.7

0.7
HPPEφ50

PEφ40　仮設

仮設⼯事（B）

詳細図 B布設
既設H18-112 PEφ50 h=0.6m

既設H34-10 VPφ25 h=0.6

横断⾯図 縮尺 1:50

42489φ40

⽀障φ40、φ25（取り直す）

④配⽔管布設替⼯事（補助） HPPEφ50 

④配⽔管布設替事（補助） HPPEφ50 

③配⽔管布設替⼯事（⽔道） HPPEφ50

11
B15

＊A

＊A

⑤配⽔細管布設⼯事（⽔道）PEφ25 

−
25

25
'

−

−
24

24
'

−

既設

ｈ＝0.70.3

0.7

SKXエルボφ25（損料）

SKXチーズφ40×φ40（損料）
SKX⽚落ちソケットφ50V×φ40P（損料）

スタート

SKXソケットφ40（損料）

SKXチーズφ25×φ20 （損料）
SKXエルボφ20（損料）3ヶ

−22 22'

−
22

22
'

−
As

3.12 1.36 1.42 0.50

6.40

下水道用硬質塩化ビニル　150

PEφ25

0.6

0.5

0.7

0.7

⽀障に伴いφ40、φ25をまとめる

細管φ25

⽔圧洗管1
出⼝

SKXパイプエンドφ50（損料）
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配⽔管布設替⼯事
河崎枝線その17に伴う

水道管 VPφ30

h
=0
.
90
m


