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河崎枝線その13に伴う配水管布設替工事

位　置　図 S=1:10000平　面　図

断　面　図

工事場所

S=1:500

S=1:50
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下水道用硬質塩化ビニル管◎150
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舗装復旧構成図 S=1:10

市道芝谷四軒屋線（2158）

市道河崎中央線（2151）
市道芝谷２号線（2159）
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SKXパイプエンドφ50HP

EF片受ベンドφ50×22°1/2

HPPE挿し口付分止水栓用ソケットφ50HP
サドル分水栓（CP用）φ150×50

PE挿し口付ソフトシール仕切弁φ50

SKXソケット　φ50HP（インコア）

2号・車道H＝0.6

EFソケットφ50×3

EF両受ベンドφ50×90°
EF片受ベンドφ50×90°×3

EF両受ベンドφ50×90°
EF片受ベンドφ50×90°×3

EF両受ベンドφ50×90°
EF片受ベンドφ50×90°×3
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所

①-2離脱防止金具取付工事（起債）　TDIPφ150　22か所
①-3給水管切廻し工事（起債）　PEφ25・20　2か所

①-1配水管布設替工事（補助）　GXDIPφ150　L=76ｍ（77.5ｍ）
①-1給水管切替工事（補助）　φ150×φ25・20　7か所

①-1仮設工事（補助）　1式

③
仮
設
工
事
（
起
債
）
　
1式

①-3仮設工事（起債）　1式

①-1鋳鉄管処分（補助）　1式
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詳　細　図 S=1:100

H-380

仮設SUSφ50

④石綿管処分（水道）　1式

③配水管布設替工事（起債）　HPPEφ50　L=57ｍ（L=58.9ｍ）

③給水管切替工事（起債）　φ50×φ25・20　4か所

①

③
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④石綿管処分（水道）　1式

④
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綿
管
処
分
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河崎枝線その13に伴う配水管布設替工事

断　面　図 S=1:50

T型離脱防止金具φ150

既
設
T-
DI
Pφ

15
0　

H=
0.
8m
(H
11
-8
1)

下
水
管
φ
15
0

SKX片落ちソケットφ20PE×13V（損料）×2
SKXエルボφ20PE（損料）×4

VPφ13 VPφ13

側溝

PEφ25 PEφ25

SKXエルボφ25PE（損料）×4

PEソケットφ25

PE片落ちソケットφ20×13V
PE分止水栓用ケットφ20

①-2離脱防止金具取付工事（起債）　TDIPφ150　22か所

①-3給水管切廻し工事（起債）　PEφ25・20　2か所
①-3仮設工事（起債）　1式

①-1配水管布設替工事（補助）　GXDIPφ150　L=76ｍ（77.5ｍ）

①-1給水管切替工事（補助）　φ150×φ25・20　7か所

①-1配水管切替工事（補助）　φ150×φ50　1か所

②配水管布設替工事（起債）　GXDIPφ100　L=129ｍ（130.6ｍ）

②給水管切替工事（起債）　φ100×φ20　8か所　
②配水管切替工事（起債）　φ100×φ50　1か所

①

SKソケットφ25PE（損料）

SKソケットφ13V（損料）

市道河崎中央線（2151）

50

K形継輪φ150(全周型)×2

H11-81　TDIPφ150

1
No.4

No.11

既設（No.5）

φ
900

Ｂ
’

Ｂ

h=0.80m

GX形二受丁字管φ150×φ100

GX形両受曲管φ150×45°×2
GX形曲管φ150×45°×2

h=0.60m

GX形両受曲管φ100×22×1/2°
GX形曲管φ100×45°×4

GX形片受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100

GX形曲管φ100×45°×4

K形継輪φ100(3DKN)×2

ゲートバルブφ50　H=300

一体型サドル分水栓(CP用)φ100×φ50
PEエルボφ50

TSバルブソケットφ50
TSエルボφ50

角形消火栓鉄蓋（排水弁表示）　H＝0.6

TSソケットφ50

2号・車道H＝0.6

Ｃ’

Ｃ

h=0.60m

ダ No.10

No.9

1

1

No.3

φ
90
0

EF両受ベンドφ50×90°×3

サドル分水栓(CP用)φ150×φ50
HPPE挿し口付分止水栓用ソケットφ50HP

EFソケットφ50
EF両受ベンドφ50×45°

SKX片落ちソケットφ50HP×φ50PE
SKX片落ちソケットφ50PE×φ25V

EF片受ベンドφ50×90°×2

PE挿し口付ソフトシール仕切弁φ50
2号・車道H＝0.6

K形継輪φ150(全周型)×2 GX形両受曲管φ150×45°×2

GX形曲管φ150×11×1/4°

GX形両受曲管φ150×45°
GX形曲管φ150×45°

GX形曲管φ150×11×1/4°

③ ②

GX-DIPφ100

GX-DIPφ150

PEワンタッチ継手用パッキンφ25

T型離脱防止金具φ100×2

GX形両受曲管φ100×45°×2
GX形曲管φ100×45°×2

サドル分水栓(CP用)φ100×φ50
HPPE挿し口付分止水栓用ソケットφ50HP

SKX片落ちエルボφ50HP×φ50PE

PE挿し口付ソフトシール仕切弁φ50
2号・車道H＝0.6

EFソケットφ50×3

SKX片落ちエルボφ50PE×φ50V
SKソケットφ50V

GX形両受曲管φ100×45°
GX形曲管φ100×45°
GX形曲管φ100×22×1/2°×2

K形継輪φ100(全周型)×2

工事番号 22

SKXパイプエンド　φ25PE（損料）

SKXバルブソケットφ50PE

TSキャップφ50



図面番号

配管図

工事名

完　成　年　月　日

設　計　年　月　日 令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

米 子 市 上 下 水 道 局 水 道 設 計 監 理 課

060

7 5

3/3

河崎枝線その13に伴う配水管布設替工事

工事番号 22

50

仮設用バルブφ50（損料）×2

SKXエルボφ50PE（損料）

SKXバルブソケットφ50PE（損料）×4

サドル分水栓φ150×φ50（損料）
SKX分止水栓用ソケットφ50PE（損料）

鋳鉄管帽φ150（損料）

SKXチーズφ50PE（損料）

SKX片落ちソケットφ50PE×φ50V（損料）

SUS

SKXエルボφ25PE（損料）×4
SKX分止水栓用ソケットφ25PE（損料）×1

SKXバルブソケットφφ25PE（損料）×2

SKXチーズφ25PE（損料）
SKX片落ちソケットφ50V×φ25PE（損料）

仮設用バルブφ25（損料）

No.9

SUS

仮設用バルブφ50（損料）

SKXエルボφ50PE（損料）×2
SKXバルブソケットφ50PE（損料）×3

SKXチーズφ50PE（損料）
SKXエルボφ50PE（損料）×3

サドル分水栓φ100×φ50（損料）
SKX分止水栓用ソケットφ50PE（損料）

鋳鉄管帽φ100（損料）×2

SKX片落ちソケットφ50PE×φ50V（損料）

No.3

φ
90
0SUS

SUS

φ25

φ25

φ25

φ25

φ20

仮設用バルブφ50（損料）×2
SKXチーズφ50PE（損料）×2
SKXエルボφ50PE（損料）3

SKXバルブソケットφ50PE（損料）×5
鋳鉄管帽φ150（損料）×2

サドル分水栓φ150×φ50（損料）
SKX分止水栓用ソケットφ50PE（損料）

仮設用バルブφ50（損料）

SKX片落ちエルボφ50PE×φ50V（損料）
SKXバルブソケットφ50PE（損料）×2

仮設用バルブφ50（損料）

SKXエルボφ50PE（損料）×5

SKXバルブソケットφ50PE（損料）×2

SKXチーズφ50PE（損料）

SKX片落ちソケットφ50HP×φ50PE（損料）

仮設用バルブφ50（損料）

SKXエルボφ50PE（損料）×5
SKXバルブソケットφ50PE（損料）×2

H=800

①-1仮設工事（補助）　1式③仮設工事（起債）　1式

SKX片落ちエルボφ50PE×φ50V（損料）

②仮設工事（起債）　1式

①-1仮設工事（補助）　1式

③
仮
設
工
事
（
起
債
）
　
1式

φ50配水管

SKX分止水栓用ソケットφ25（損料）
SKXエルボφ25PE×2（損料）
SKX片落ちエルボφ25PE×φ25V（損料）

φ50配水管

鋳鉄管帽φ150（損料）水圧・洗管用


