
H=1.1

H=1.5

H=1.1

No.37

No.44No.41

No.43

2.6

2

2.7

2.7

清 町

2-NO.12

2-NO.13 52-NO.452-NO.552-NO.652-NO.7

2-NO.1
4

(b)

外江10号線

外江50号線

外
江
2号

線

2.9

3.8

9

3.1

3.8

2.8
2.9

水

T

H=0.8

H=0.8

3.4

3.1

境港市
【桝不要】

空き家

【桝不要】

(b)

(a)

H=1.4

H=0.8(1.5)

H=0.8

H=0.8(1.5)

H=1.4

H=0.8

H=0.8(1.6)

H=1.5

H=0.8(1.5)

H=1.5

H=1.5

No.28

No.29

No.31

No.34

外江50号線

清水町

No.31+18.9

H=0.9

2.9

2.9

3.1

H=1.1

倉庫

H=1.1

H=0.8
(1.5)

H=0.8
(1.5)

H=1.2

No.33

H=0.8

No.30

14
0

11
0
30

表層工(再生密粒度アスコン)13
路盤工(粒調砕石M-30)

10
0

40

(仮復旧) (本復旧)

S=1:10舗装復旧構成図

良質発生土

部分水道局本復旧

位　置　図 S=1:10000

施　工　箇　所

図面番号

縮　　尺

工事名

完　成　年　月　日

設　計　年　月　日 令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

米子市上下水道局　水道設計監理課

整理番号

図　示

7 4

1/4

配水管布設替工事

清水町汚水枝線（その4）に伴う

②配水管布設替工事（基幹）HPPEφ50　L=156ｍ（L=160.7ｍ）

②給水管切替工事（基幹）φ50×φ30～20　11か所 
②仮設工事（基幹）　　1式 

②配水細管切替工事（基幹）φ50×40　1か所（L=10.3ｍ）

③配水管布設替工事（基幹）HPPEφ50　L=116ｍ（L=117.3ｍ）
③給水管切替工事（基幹）φ50×φ20　9か所 
③仮設工事（基幹）　　1式 

②配水管布設替工事（基幹）HPPEφ100　L=7ｍ（L=9.7ｍ）
②配水管切替工事（基幹）φ100×φ50　1か所（L=1.3ｍ）

③配水管布設替工事（起債）HPPEφ50　L=77ｍ（L=77.9ｍ）
③給水管切替工事（起債）φ50×φ40・20　10か所 
③仮設工事（起債）　　1式 

②鋳鉄管処分（基幹）　　1式

S=1:500平　面　図
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外
江
2号

線

外江53号線

外
江
2号

線

作野アパート

ソレイユ

【桝不要】

（駐）

134

(4)

H=0.8

H=0.8

H=0.8(1.4)

H=0.8(1.3)

H=0.8(1.4)
H=1.2

H=1.1(1.6)

No.45

No.46

No.47

No.48

No.49

H=0.8(1.3)

2.5

1.8

2.5

2-NO.17

2-NO.18

2-NO.19

53-NO.153-NO.253-NO.353-NO.4

2-NO.20

2-NO.21

2-NO.22

2-NO.23

2-NO.24

2-NO.25

6
1

K

J

K
T
B
J

(b)

5

2.3

2.3

4

2.4

6.4

2.6

2.4

2.4

Ｈ２５－１０
1.931

H=1.2

H=0.8(1.3)

清水町

H=1.1

H=1.5

H=1.1

H=1.1

H=1.2

H=1.2

H=1.4

H=1.2

No.44No.41

No.43

H=1.1

2

2.7

2-NO.13 52-NO.452-NO.552-NO.652-NO.7

2-NO.1
4

2-NO.16

(b)

外江53号線

外
江
103号

(有)丸山水産

板垣

H=0.9

H=0.9(1.4)

H=1.1(1.6)
H=1.1(1.6)

H=0.8
H=0.9

H=1.6

H=1.3

No.51

No.50

103-NO.
15

103-NO.
16

103-NO.
17

53-NO.453-NO.553-NO.653-NO.753-NO.853-NO.9

(a)

(a)

(b)
2.9

2.8

H=0.8(1.3)

図面番号

縮　　尺

工事名

完　成　年　月　日

設　計　年　月　日 令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

米子市上下水道局　水道設計監理課

整理番号

図　示

7 4

2/4

配水管布設替工事

清水町汚水枝線（その4）に伴う

①配水管布設替工事（基幹）GXDIPφ100　L=85（L=85.5ｍ）

①給水管切替工事（基幹）φ100×φ20　6か所 

①仮設工事（基幹）　　1式 
①消火栓移設φ75（新）（基幹）　1基（H-209）

①配水管切廻し工事（起債）GXDIPφ100　1か所（L=2.2ｍ）
①仮設工事（起債）　　1式 
①移動防止金具取付工事（起債）NSDIPφ100　8か所

①配水管布設替工事（基幹）HPPEφ50　L=60ｍ（L=60.0ｍ）
①給水管切替工事（基幹）φ50×φ20　7か所 
①仮設工事（基幹）　　1式 

①配水管切替工事（基幹）φ100×φ50　1か所（L=5.9ｍ）

①給水管切替工事（水道）φ50×φ20　1か所

①石綿管処分（水道）　　1式

S=1:500平　面　図

①石綿管処分（水道）　　1式

①配水管布設替工事（水道）HPPEφ50　L=40ｍ（L=40.0ｍ）

①仮設工事（水道）　1式

②配水管布設替工事（基幹）HPPEφ50　L=156ｍ（L=160.7ｍ）

②給水管切替工事（基幹）φ50×φ30～20　11か所 
②仮設工事（基幹）　　1式 

②配水細管切替工事（基幹）φ50×40　1か所（L=10.3ｍ）
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共S58-2
6

DIPφ
100　

H=1.1
0

図面番号

縮　　尺

工事名

完　成　年　月　日

設　計　年　月　日 令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

米子市上下水道局　水道設計監理課

整理番号

図　示

7 4

3/4

配水管布設替工事

清水町汚水枝線（その4）に伴う

No.37

No.44

EF片受エルボ　φ50×90°

EFソケット　φ50

仕切弁鉄蓋2号（除雪）H=0.6

PE挿し口付ソフトシール仕切弁　φ50

EF挿し口付き分止水栓用ソケット　φ50

サドル分水栓（HPPE）　φ100×φ50

EFソケット　φ50°×2

PCジョイント　φ100

EFソケット　φ50

EF両受ベンド　φ100×90°×2

PPジョイント　φ100

EFソケット　φ100

仕切弁鉄蓋2号（除雪）H=0.6

PE挿し口付ソフトシール仕切弁　φ100

EF両受ベンド　φ100×90°×3

EF片受ベンド　φ100×90°

HP鋳鉄管帽　　φ100

SKX片落ちソケット　φ50HP×50PE

SKXバルブソケット　φ50HP（インコア）

SKXエルボ　φ50°

SKX片落ちエルボ　φ50PE×50V

仮設用バルブ　φ50（損料）

SKXエルボ　φ50（損料）

SKXバルブソケット　φ50×2（損料）

SKX分止水栓用ソケット　φ50（損料）

CPサドル分水栓　φ100×φ50（密着コア）

CP鋳鉄管帽　　φ100（損料）

仮設用バルブ　φ50（損料）

SKXチーズ　φ50×50（損料）

SKXバルブソケット　φ50×2（損料）

SKX片落ちソケット　φ50PE×50V（損料）

SKX片落ちソケット　φ50PE×50V（損料）

仮設用バルブ　φ50（損料）

SKXバルブソケット　φ50×2（損料）

SKXエルボ　φ50×3（損料）

SKX片落ちエルボ　φ50PE×50V（損料）

共S58-2
6

DIPφ
100　

H=1.1
0

SKXエルボ　φ50（損料）

SKX片落ちエルボ　φ50PE×50V（損料）

SKX片落ちソケット　φ50×50V（損料）

SKXエルボ　φ50（損料）

SKX片落ちエルボ　φ50PE×50V（損料）

SKX片落ちエルボ　φ50PE×50V（損料）

3.62

1.00

2.50

1.50

1.12

民
民
境
界

民
民
境
界

0
.
60

0.80

0.50

1.70

No.34

No.33

No.28

№37　－　№34

S=1:50断　面　図

2.10

3.36

1.50

2.82 0.54

1.32

0.
6
0

0.80

0.50

№44　－　№37

S=1:50断　面　図

3.66

1.70

2.94

1.24

0.72

2.20

0
.
60

0.80

0.50

№34　－　№31+18.9

S=1:50断　面　図

3.62

1.00

2.91

1.91

0.72

0
.
60

0.80

0.50

1.70

№31+18.9－№29+29.0

S=1:50断　面　図

2.92

1.54

2.38 0.54

1.38

№29+29.0－№29

S=1:50断　面　図

0
.
6
0

0.80

0.50

1.50

VUφ150

VUφ150

VUφ150

VUφ150

VUφ150

SKX分水栓用ソケット　φ20（損料）

仮設給水切替標準φ20・φ13

SKX片落ちエルボ　φ20×20V（損料）

SKXエルボ　φ20（損料）

SKX片落ソケット　φ20×13V（損料）

S=1:100詳　細　図
S=1:100詳　細　図

HPPEφ50

HPPEφ50

HPPEφ50

HPPEφ50

HPPEφ50

仮設HPPEφ50

仮設HPPEφ50

仮設HPPEφ50

仮設PEφ25

仮設HPPEφ50

No.31

No.29

No.31+18.9

鋳鉄管撤去NSDIPφ
100

T形離脱防止金具　　φ100

SKXソケット　φ50HP

EF両受ベンド　φ50×45°

SKX片落ちソケット　φ50HP×50V

EF片受ベンド　φ50×45°

EF両受ベンド　φ50×45°×2

EF挿し口付き分止水栓用ソケット　φ50

サドル分水栓（HPPE）　φ100×φ50

EFソケット　φ50×2

仕切弁鉄蓋2号（除雪）H=0.6

PE挿し口付ソフトシール仕切弁　φ50

SKXソケット　φ50HP（インコア）

EF片受ベンド　φ50×45°×2

EF片受ベンド　φ50×45°×2

EFチーズ　φ50×50

EFソケット　φ50

仕切弁鉄蓋2号（除雪）H=0.6

PE挿し口付ソフトシール仕切弁　φ50

EF両受エルボ　φ50×45°×2

SKX片落ちエルボ　φ50HP×50PE

SKX片落ちエルボ　φ50PE×50V
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2.00
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1.36

No.47

No.49

水道単独

№50　－　№51

No.48

№48　－　№49

№49　－　№47

2.20

4.15

1.50

3.61 0.54

2.11

0
.6
0

0.80

0.50

VPジョイントエルボ　φ75×2

VCジョイント　φ100×φ75

VPジョイント　φ75

最終仮設

仮設用バルブ　φ50（損料）

SKXエルボ　φ50（損料）×2

SKXバルブソケット　φ50×2（損料）

一次仮設

SKX分止水栓用ソケット　φ50（損料）

CPサドル分水栓　φ100×φ50（損料） K形　継　輪　　φ100（3DKN）×3

K形　曲　管　　φ100×45°（3DKN）×2

P　リンク　　φ100

SKX片落ちソケット　φ50×50V（損料）

No.48

No.48 簡易管帽　φ100

SKXエルボ　φ25×6（損料）

SKXチーズ　φ25×25（損料）

SKX片落ちソケット　φ25×20V×2（損料）

SKX分止水栓用ソケット　φ25（損料）

PEサドル分水栓　φ50×φ25（損料）

GX形両受仕切弁　φ100（2号　H=600除雪）

GX形片受曲　管　φ100×22　1/4°

K形　継　輪　　φ100（3DKN）×2

消火栓　φ75（浅埋）（丸形　H=600）

GX形F付T字管　φ100×φ75

GX形片受曲　管　φ100×90°×4

GX形両受短管　φ100

NS形移動防止金具　　φ100

鋼管杭　　φ40

K形　継　輪　　φ100（3DKN）×2

VPジョイントエルボ　φ75

VCジョイント　φ100×φ75

VPジョイント　φ75

VPサドル分水栓　φ75×φ50（損料）

仮設用バルブ　φ50（損料）

SKXエルボ　φ50（損料）×3

SKXバルブソケット　φ50×2（損料）

SKX分止水栓用ソケット　φ50（損料）CP鋳鉄管帽　φ100（損料）

仮設工事

CP鋳鉄管帽　φ100（損料）

SKXエルボ　φ50（損料）×2

SKX片落ちソケット　φ50×50V（損料）

SKX片落ちエルボ　φ50×50V（損料）

仮設工事

SKXソケット　φ50HP（インコア）

SKXソケット　φ50HP（インコア）

EF片受エルボ　φ50×90°×2

EF受口付き分止水栓用ソケット　φ50

CPサドル分水栓　φ100×φ50

分水栓閉栓キャップ　φ50

EFソケット　φ50×2

PE挿し口付ソフトシール仕切弁　φ50

仕切弁鉄蓋2号（除雪）H=0.6

SKXソケット　φ50HP（インコア）

SKXソケット　φ50HP（インコア）

EFソケット　φ50×2

PE挿し口付ソフトシール仕切弁　φ50

仕切弁鉄蓋2号（除雪）H=0.6

SKX分水栓用ソケット　φ20（損料）

仮設給水切替標準φ20・φ13

SKX片落ちエルボ　φ20×20V（損料）

SKXエルボ　φ20（損料）

SKX片落ソケット　φ20×13V（損料）

EF片受エルボ　φ50×45°

EF両受エルボ　φ50×45°

EFソケット　φ50×2

PE挿し口付ソフトシール仕切弁　φ50

仕切弁鉄蓋2号（除雪）H=0.6

EFチーズ　φ50×φ50

SKX片落ちソケット　φ50×50V

SKXエルボ　φ50

SKX片落ちエルボ　φ50HP×50PE

SKX片落ちソケット　φ50HP×40PE

SKXバルブソケット　φ40×2

EFエルボ　φ40×90°×4

EF片受チーズ　φ50×φ50

埋設用ゲートバルブ　φ40（2号除雪H=600）

仮設用バルブ　φ50（損料）

SKXエルボ　φ50（損料）×4

SKXバルブソケット　φ50×2（損料）

SKX片落ちエルボ　φ50×50V（損料）

SKX片落ちエルボ　φ50×50V（損料）

№49　－　№44

No.44

No.43

No.41

S=1:100詳　細　図

S=1:100詳　細　図

S=1:50断　面　図S=1:50断　面　図

S=1:50断　面　図

S=1:50断　面　図

S=1:50断　面　図

起債
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基幹

水道

水道

基幹

水道
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水道

基
幹

基
幹

S=1:100詳　細　図

VUφ150

VUφ200

VUφ200

HPPEφ50

HPPEφ50

HPPEφ50

GXDIPφ100

NS形移動防止金具取付　φ100

石綿管撤去

仮設HPPEφ50

仮設HPPEφ75

仮設HPPEφ75

仮設HPPEφ50

仮設HPPEφ50

0.80

0.50

0
.
8
0

石綿管撤去

図面番号

縮　　尺

工事名

完　成　年　月　日

設　計　年　月　日 令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

米子市上下水道局　水道設計監理課

整理番号

図　示

7 4

4/4

配水管布設替工事

清水町汚水枝線（その4）に伴う

EF片受ベンド　φ50×90°×2

EF両受ベンド　φ50×90°×2

EFソケット　φ50×2

PE挿し口付ソフトシール仕切弁　φ50

仕切弁鉄蓋2号（除雪）H=0.6

SKXソケット　φ50HP（インコア）

EF両受ベンドφ50×22　1/2°×2

EF片受ベンドφ50×45°

EF片受エルボ　φ50×45°×3

EF両受エルボ　φ50×45°

EF挿し口付き分止水栓用ソケット　φ50×2

サドル分水栓（HPPE）　φ100×φ50×2

既設仕切弁　φ50　（HPPE）
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