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031

①給水管切替工事（補助）　φ200×φ20　　10か所
①配水管切替工事（補助）　HPPEφ50　　4か所（L=7m+6m+4m+3m)
①配水管布設替工事（補助）　GXDIPφ200　　L=130m（L=135.5m)

②給水管切替工事（起債）　φ200×φ20　　5か所

②鋳鉄管処分（起債）　　　1式
⑨石綿管処分（水道）　　　1式

②配水管布設替工事（起債）　GXDIPφ200　　L=54m（L=54.8m)

②仮設工事（起債）　　　1式
①鋳鉄管処分（補助）　　　1式
⑨石綿管処分（水道）　　　1式

①仮設工事（補助）　　　1式

市
道
河
崎
下
三
柳
線

市道河崎中央線

市
道
河
崎
5号

線

市
道
河
崎
口
四
軒

市道河崎中央線

仮復旧

路盤（再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RCC-30）

本復旧

表層（再生密粒度アスコン）

プライムコート　1.2L/㎡

表層（再生密粒度アスコン）

路盤（再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RCC-30）

1
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（在来土）

*下水道整備課施工あり

市道河崎下三柳線(2154)
法定外道路

市道河崎中央線(2151)
市道河崎55号線(2155)

Ｓ=1:20舗装復旧構成図

廃止管ACPφ150
（詳細不明）

廃止管ACPφ150
（詳細不明）

下水道 ◎150

既設NSDIPφ200
（H=0.8）

HPφ300

廃止管ACPφ150
（詳細不明）

廃止管ACPφ150
（詳細不明）

GXDIPφ200

GXDIPφ200

GXDIPφ200

072

⑨石綿管処分（水道）　　　1式
⑧仮設工事（起債）　1式
⑧給水管切廻し工事（起債）　PEφ20　　2か所

⑤-1
⑤-2

⑥

仮設管φ100
仮設管φ100

仮設管φ100

仮設管φ100
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補助 起債

⑦仮設工事（補助）　1式
⑦給水管切廻し工事（補助）　PEφ25・20　　5か所
⑥仮設工事（起債）　1式
⑥配水管切廻し工事（起債）　HPPEφ50　　1か所（L=3m)
⑤仮設工事（補助）　1式
⑤配水管切廻し工事（補助）　HPPEφ50　　2か所（L=6m+4m)
④移動防止金具取付工事（起債）　NSDIPφ200　　8か所
③移動防止金具取付工事（補助）　NSDIPφ200　　23か所
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NO.9-1
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⑬

K形継輪φ200×3個

K形曲管φ200×45°×2個

GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁（片受）φ200

（2号・車道・H=700)

K形継輪φ200×2個

GX形曲管φ200×5°5/8

GX形曲管φ200×45°

GX形曲管（両受）φ200×45°

GX形曲管φ200×45°×2個
サドル分水栓（CP用)φ200×φ50

HPPE分止水栓ソケットφ50

EFソケットφ50×2個

PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50

（2号・車道・H=600)

EF片受ベンドφ50×90°

EF両受ベンドφ50×90°×3個

EF両受ベンドφ50×45°

EF両受チーズφ50×φ50

SKX片落ちソケットφ50HP×φ50PE

SKXソケットφ50PE

GX形曲管（両受）φ200×22°1/2×4個

GX形曲管（両受）φ200×22°1/2×4個

サドル分水栓（CP用)φ200×φ50

EF両受ベンドφ50×90°×3個

EF片受ベンドφ50×90°

EFソケットφ50×2個

PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50

（2号・車道・H=600)

SKX片落ちソケットφ50HP×φ50PE

SKX片落ちソケットφ50PE×φ25VP

HPPE分止水栓ソケットφ50

SKX片落エルボφ50PE×φ50VP

GX形曲管φ200×45°×2個

GX形曲管（両受）φ200×45°×2個

GX形曲管φ200×90°×2個

GX形曲管φ200×90°×2個

GX形曲管（両受）φ200×45°×3個

GX形曲管φ200×45°

サドル分水栓（CP用)φ200×φ50

HPPE分止水栓ソケットφ50

EF両受ベンドφ50×90°×2個

EFソケットφ50×2個

PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50

（2号・車道・H=600)

EF両受ベンドφ50×22°1/2

SKX片落ちソケットφ50HP×φ50PE

SKX片落ちソケットφ50PE×φ25VP

HPPE挿し口付分止水栓ソケットφ50

サドル分水栓（CP用)φ200×φ50

EF両受ベンドφ50×22°1/2

EF片受ベンドφ50×11°1/4

EFソケットφ50×2個

PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50

（2号・車道・H=600)

SKX片落ちソケットφ50HP×φ50PE

SKXエルボφ50PE

GX形曲管φ200×22°1/2×2個

GX形曲管（両受）φ200×22°1/2×2個

一体型サドル分水栓（CP用)φ200×φ20

PEエルボφ20×2個

PE片落ちソケットφ20×φ13VP

一体型サドル分水栓（CP用)φ200×φ20

PEエルボφ20×2個

PE片落ちソケットφ20×φ13VP

一体型サドル分水栓（CP用)φ200×φ20

PEエルボφ20×2個

PE片落ちソケットφ20×φ13VP

PEエルボφ20

PE片落エルボφ20×φ13VP

一体型サドル分水栓（CP用)φ200×φ20

PEエルボφ20×2個

一体型サドル分水栓（CP用)φ200×φ20

PE片落ちソケットφ20×φ20VP

PEエルボφ20×3個

一体型サドル分水栓（CP用)φ200×φ20

PEエルボφ20×2個

一体型サドル分水栓（CP用)φ200×φ20

PE片落エルボφ20×φ13VP

PEエルボφ20×2個

一体型サドル分水栓（CP用)φ200×φ20

PE片落ちソケットφ20×φ13VP

(水圧・洗管用)

鋳鉄管用管帽φ200（損料）

VCジョイントφ200(損料)

TSエルボφ200×2個（損料）

PEエルボφ20

PE片落エルボφ20×φ13VP

一体型サドル分水栓（CP用)φ200×φ20

PEエルボφ20

PE片落エルボφ20×φ13VP

一体型サドル分水栓（CP用)φ200×φ20

K-1

φ200

φ200

A-1 A-2 A-3 A-4

D-1 D-2 D-3 D-4

φ200
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φ200

H-1 H-2 H-3 H-4
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K-1 K-2残

L-2 L-3L-1残

φ200

B-1 B-2

820

φ200

C-1 C-2 C-3

既設NSDIPφ200
（H=0.7）

下水道 ◎150

下水道 ◎200

Ｓ=1:50⑥-⑥掘削断面図

GXDIPφ200

下水道 ◎200

下水道 ◎150

既設NSDIPφ200
（H=0.8）

既設NSDIPφ200
（H=0.8）下水道 ◎150

下水道 ◎200

Ｓ=1:50⑤-⑤掘削断面図

Ｓ=1:50④-④掘削断面図

廃止管ACPφ150
（詳細不明）

GXDIPφ200

GXDIPφ200

0.80

0.80

0.80

0.6

0.6

0.6

1.17

1.17

1.17

0.
7

0.
7

0.
7

仮設管φ100

仮設管φ100

仮設管φ100

仮復旧

路盤（再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RCC-30）

本復旧

表層（再生密粒度アスコン）

プライムコート　1.2L/㎡

表層（再生密粒度アスコン）

路盤（再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RCC-30）

14
0

18
0

1
5018
0

30 40

（在来土）

*下水道整備課施工あり

市道河崎下三柳線(2154)
法定外道路

市道河崎中央線(2151)
市道河崎55号線(2155)

Ｓ=1:20舗装復旧構成図

①本設詳細図

既設NSDIPφ200　H=0.7m
(H16-124)

既設NSDIPφ200　H=0.7m
(H16-124)

既設NSDIPφ200　H=0.8m

(H16-124)

SKXソケットφ50PE(損料)

(水圧・洗管用)

鋳鉄管用管帽φ200（損料）

SKXバルブソケットソケットφ50PE(損料)

SKXエルボφ50PE(損料)×3個

J-4

J-3
J-2

K形継輪φ200×2個

HPPE分止水栓ソケットφ50

EF片受ベンドφ50×90°

ゲートバルブφ50

（2号・排水弁表示・H=600)

SKXバルブソケットφ50VP

TSソケットφ50

TSエルボφ50×2個
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SKXエルボφ20PE(損料)×3個

SKX分水栓用ソケットφ20PE（損料） SKX分水栓用ソケットφ20PE（損料）

SKX片落ちソケットφ20PE×φ13VP（損料）

SKXエルボφ20PE(損料)×3個

SKX分水栓用ソケットφ20PE（損料）

SKX片落ちソケットφ20PE×φ13VP（損料）

SKXエルボφ20PE(損料)×3個

SKX分水栓用ソケットφ20PE（損料）

SKX片落ちソケットφ20PE×φ13VP（損料）

SKXエルボφ20PE(損料)×3個

SKX分水栓用ソケットφ20PE（損料）

SKX片落ちソケットφ20PE×φ13VP（損料）

SKXエルボφ20PE(損料)×3個

SKX分水栓用ソケットφ20PE（損料）

SKX片落ちソケットφ20PE×φ13VP（損料）

SKXエルボφ20PE(損料)×3個SKXエルボφ20PE(損料)×2個

SKX分水栓用ソケットφ20PE（損料）

SKX片落ちエルボφ20PE×φ20VP（損料）

SKX分水栓用ソケットφ20PE（損料）

SKX片落ちソケットφ20PE×φ13VP（損料）

SKXエルボφ20PE(損料)×3個

SKX分水栓用ソケットφ20PE（損料）

SKX片落ちソケットφ20PE×φ13VP（損料）

SKXエルボφ20PE(損料)×2個SKXエルボφ20PE(損料)×2個

SKX分水栓用ソケットφ20PE（損料）

SKX片落ちエルボφ20PE×φ20VP（損料）

既設HPPEφ50　H=0.6m
(H27-30)

既設NSDIPφ200　H=0.7m
(H16-124)

既
設
NSDIPφ

200　
H=0.8m

(H16-124)

SKX片落ちエルボφ50PE×φ50（損料）

既設 NO.10 NO.8NO.9

既
設
VP
φ
50
　
H=
0.
6m

(共
H1
3-
29
)

既
設
VP
φ
25
　
H=
0.
6m
?

(S
34
-1
0)

既
設
VP
φ
25
　
H=
0.
6m
?

(S
34
-1
0)

既
設
PE
φ
50
　
H=
0.
6m

(H
18
-1
12
)

サドル分水栓（CP用）φ200×φ50（損料）

SKXエルボφ50PE(損料)×3個

SKX片落ちソケットφ50PE×φ50（損料）

サドル分水栓（CP用）φ200×φ50（損料）

SKXエルボφ50PE(損料)×3個

SKX片落ちソケットφ50PE×φ50（損料）

SKXバルブソケットソケットφ50PE(損料)×5個SKXバルブソケットソケットφ50PE(損料)×5個

SKXエルボφ50PE(損料)×5個

仮設用バルブφ50(損料)

SKX片落ちソケットφ50PE×φ50（損料）

SKXバルブソケットソケットφ50PE(損料)×2個

SKXエルボφ50PE(損料)×3個

SKXバルブソケットソケットφ50PE(損料)×2個

仮設用バルブφ50(損料)×2個 仮設用バルブφ50(損料)×2個

SKX片落ちソケットφ50PE×φ25VP（損料）

仮設用バルブφ50(損料)

SKX片落ちソケットφ50PE×φ50（損料）

SKXバルブソケットソケットφ50PE(損料)×2個

SKX片落ちソケットφ50PE×φ50VP（損料）

SKXエルボφ50PE(損料)

SKソケットφ50PE

SKXめねじソケットφ25PE（損料）

SKX片落ちエルボφ25PE×φ25VP（損料）

SKXエルボφ25PE(損料)×8個

仮設用バルブφ25(損料)

SKXバルブソケットソケットφ25PE(損料)×2個

仮設用バルブφ50(損料)

NO.6

SKXエルボφ50PE(損料)

SKXバルブソケットソケットφ50PE(損料)×2個

仮設用バルブφ50(損料)

SKソケットφ20PE(損料)

SKXパイプエンドφ20PE（損料）

SKソケットφ20PE(損料)

SKXパイプエンドφ20PE（損料） SKソケットφ20PE(損料)

SKXパイプエンドφ20PE（損料）

SKソケットφ20PE(損料)

SKXパイプエンドφ20PE（損料）

SKソケットφ20PE(損料)

SKXパイプエンドφ20PE（損料）

SKソケットφ20PE(損料)

SKXパイプエンドφ20PE（損料）

SKソケットφ20PE(損料)

SKXパイプエンドφ20PE（損料）

SKソケットφ20PE(損料)

SKXパイプエンドφ20PE（損料）

SKソケットφ20PE(損料)

SKXパイプエンドφ20PE（損料）

SKソケットφ20PE(損料)

SKXパイプエンドφ20PE（損料）

既設NSDIPφ200
（H=0.8）下水道 ◎150

下水道 ◎200

Ｓ=1:50⑤-⑤掘削断面図

既設NSDIPφ200
（H=0.7）

下水道 ◎150

下水道 ◎200

Ｓ=1:50⑥-⑥掘削断面図

廃止管ACPφ150
（詳細不明）

0
.3

0.
410
.3

0.
41

0.6

0.80
0.80

1
.0

1.
0

0.6

廃止管ACPφ150
（詳細不明）

0.5

0.80

0.5

0.80

⒜ ⒝ ⒞ ⒟
⒠

下水道 ◎200

下水道 ◎150

既設NSDIPφ200
（H=0.8）

Ｓ=1:50④-④掘削断面図

廃止管ACPφ150
（詳細不明）

0.
3

0
.4
1

0.80

1
.0

0.6
0.5

0.80

⒜仮設詳細図
⒝仮設詳細図

⒞仮設詳細図

⒟仮設詳細図

⒠仮設詳細図

レンタル管詳細図

仮設管φ100
仮設管φ100

仮設管φ100

①仮設詳細図

既設NSDIPφ200　H=0.8m

(H16-124)

既設NSDIPφ200　H=0.7m
(H16-124)

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

既
設

VP
φ

25
　

H=
0.

6m
?

(S
34

-1
0)
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既設NSDIPφ200　H=0.8m
(H16-124)

既設NSDIPφ200　H=0.8m
(H16-124)

⒡

⒢

レンタル管詳細図

NO.1

HP300

VU75

VU
75

NO.2

A-1 A-2 B-2

B-1B-3
⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒

Ｓ=1:50①-①掘削断面図

下水道 ◎150

既設NSDIPφ200
（H=0.8）

HPφ300

廃止管ACPφ150
（詳細不明）

仮設管φ100

0.80

0.6

1.50

0
.8

GXDIPφ200

Ｓ=1:50①-①掘削断面図

下水道 ◎150

既設NSDIPφ200
（H=0.8）

HPφ300

廃止管ACPφ150
（詳細不明）

0.4

0.
3

0
.4
1

0.4 0.4

0.4 0.7

NO.1

HP300

VU75

VU
75

NO.2

SKXエルボφ50PE(損料)

SKXバルブソケットソケットφ50PE(損料)×2個

仮設用バルブφ50(損料)

SKX分水栓用ソケットφ20PE（損料）

SKX片落ちソケットφ20PE×φ13VP（損料）

SKXエルボφ20PE(損料)×4個

SKソケットφ20PE(損料)

SKXパイプエンドφ20PE（損料）

SKX分水栓用ソケットφ20PE（損料）

SKX片落ちソケットφ20PE×φ13VP（損料）

SKXエルボφ20PE(損料)×3個

SKソケットφ20PE(損料)

SKXパイプエンドφ20PE（損料）

サドル分水栓（CP用）φ200×φ50（損料）

SKXエルボφ50PE(損料)×3個

SKX片落ちソケットφ50PE×φ50（損料）

SKXバルブソケットソケットφ50PE(損料)×3個

仮設用バルブφ50(損料)

サドル分水栓（CP用）φ200×φ50（損料）

SKXエルボφ50PE(損料)×3個

SKX片落ちソケットφ50PE×φ50（損料）

SKXバルブソケットソケットφ50PE(損料)×3個

仮設用バルブφ50(損料)

SKX分水栓用ソケットφ20PE（損料）

SKX片落ちソケットφ20PE×φ13VP（損料）

SKXエルボφ20PE(損料)×3個

SKソケットφ20PE(損料)

SKXパイプエンドφ20PE（損料）

SKX分水栓用ソケットφ20PE（損料）

SKX片落ちソケットφ20PE×φ13VP（損料）

SKXエルボφ20PE(損料)×3個

SKソケットφ20PE(損料)

SKXパイプエンドφ20PE（損料）

SKソケットφ20PE(損料)

SKXパイプエンドφ20PE（損料）

SKXエルボφ20PE(損料)×4個

SKX分水栓用ソケットφ20PE（損料）

SKX片落ちエルボφ20PE×φ20VP（損料）

⒢仮設詳細図仮設給水詳細図

B-1 B-2 B-3 残

φ200

K形継輪φ200×2個

(水圧・洗管用)

鋳鉄管用管帽φ200（損料）

VCジョイントφ200(損料)

TSエルボφ200×2個（損料）

B-1

PEエルボφ20

PE片落エルボφ20×φ13VP

一体型サドル分水栓（CP用)φ200×φ20

PEエルボφ20

PE片落エルボφ20×φ13VP

一体型サドル分水栓（CP用)φ200×φ20

φ200

A-1 A-2

K形継輪φ200×2個

A-1 A-2

SKXソケットφ50PE(損料)

(水圧・洗管用)

鋳鉄管用管帽φ200（損料）

SKXバルブソケットソケットφ50PE(損料)

SKXエルボφ50PE(損料)×2個

②本設詳細図

②仮設詳細図

仮復旧

路盤（再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RCC-30）

本復旧

表層（再生密粒度アスコン）

プライムコート　1.2L/㎡

表層（再生密粒度アスコン）

路盤（再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RCC-30）

1
40 1
80

15
0

1
80

3
0

4
0

（在来土）

*下水道整備課施工あり

市道河崎下三柳線(2154)
法定外道路

市道河崎中央線(2151)
市道河崎55号線(2155)

Ｓ=1:20舗装復旧構成図

既設NSDIPφ200　H=0.8m

(H16-124)

既
設
NSDIPφ

200　
H=0.8m

(H16-124)

既設NSDIPφ200　H=0.8m
(H16-124)

既設NSDIPφ200　H=0.8m

(H16-124)

0.4

分止水閉栓キャップφ50×2個

PEエルボφ20

PE片落エルボφ20×φ13VP

一体型サドル分水栓（CP用)φ200×φ20

止水栓φ20

SKX分水栓用ソケットφ20PE×2個

PE片落ちソケットφ20×φ20VP

一体型サドル分水栓（CP用)φ200×φ20

PEエルボφ20

PE片落エルボφ20×φ13VP

一体型サドル分水栓（CP用)φ200×φ20

SKX片落ちソケットφ50PE×φ50（損料）
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HP
12
0 NO.3NO.4

NO.5

NO.7-1

NO.6

2
2

3
34

4

既
設
VP
φ
25
　
H=
0.
6m
?

(S
34
-1
0)

既
設
V
Pφ

3
0
　
H=
0.
6m

(
S3
4-
11
)

既
設
HI
VP
φ
40
（
42
48
9）

　
H=
0.
6m

既
設
VP
φ
25
　
H=
0.
6m

VPφ13

VPφ13

VPφ20

PEφ20

VPφ13

PEφ50

NS形移動防止金具φ200 NS形移動防止金具φ200

下水道 ◎200

既設NSDIPφ200
（H=0.8）

下水道 ◎200

既設NSDIPφ200
（H=0.8）

移動防止金具取付・石綿管処分掘削断面図

廃止管ACPφ150
（詳細不明）

廃止管ACPφ150
（詳細不明）

1.00

0.80

1.00

0.80
0.60

0.80

0.60

0.80

φ50

b-1 b-2 b-3 b-4

b-
1

b-
2

φ50

a-1 a-2 a-3

a-
3

既
設
VP
φ
25
　
H=
0.
6m
?

(S
34
-1
0)

a-
1

a-
2

φ50

c-3

c-
3

b-
4

b-
3

EF挿し口付分止水栓ソケットφ50

EF挿し口付分止水栓ソケットφ50

EF挿し口付分止水栓ソケットφ50

サドル分水栓（CP用)φ200×φ50

既設サドル分水栓φ200×φ50

既設サドル分水栓φ200×φ50

EF片受ベンドφ50×45°

EF両受ベンドφ50×45°

PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50

（2号・車道・H=600)

EFソケットφ50×2個

SKX片落ちソケットφ50HP×φ25PE

SKXエルボφ25PE

SKX片落エルボφ25PE×φ25VP

SKソケットφ25VP

SKXバルブソケットソケットφ50PE(損料)

SKXエルボφ50PE(損料)×3個

SKXバルブソケットソケットφ50PE(損料)×2個

仮設用バルブφ50(損料)

SKX片落ちソケットφ50PE×φ25PE（損料）

SKXエルボφ50PE(損料)×2個

SKXエルボφ25PE(損料)×2個

SKX片落ちエルボφ25PE×φ25VP（損料）

既設サドル分水栓φ200×φ50

EF両受ベンドφ50×45°×2個

EF片受ベンドφ50×11°1/4

EFソケットφ50×2個

PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50

（2号・車道・H=600)

SKX片落ちソケットφ50HP×φ25VP

SKXソケットφ50HP

SKXバルブソケットソケットφ50PE(損料)

SKXエルボφ50PE(損料)×2個

SKXバルブソケットソケットφ50PE(損料)×2個

仮設用バルブφ50(損料)

SKX片落ちソケットφ50PE×φ25PE（損料）

SKXエルボφ50PE(損料)×3個

既設サドル分水栓φ200×φ50

SKXバルブソケットソケットφ50PE(損料)

SKXエルボφ50PE(損料)×2個

SKXバルブソケットソケットφ50PE(損料)×2個

仮設用バルブφ50(損料)

SKX片落ちソケットφ50PE×φ30VP（損料）

SKXエルボφ50PE(損料)×3個

既設サドル分水栓φ200×φ50

既
設
VP
φ
30
　
H=
0.
6m

(S
34
-1
1)

PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50

（2号・車道・H=600)

EFソケットφ50×2個

SKX片落エルボφ50HP×φ50PE

SKX片落ちソケットφ50PE×φ30VP

SKXエルボφ50PE×2個

SKソケットφ30VP

φ50

既
設
VP
φ
25
　
H=
0.
6m
?

HP
12
0

NO.5
1

NO.4
1

SKソケットφ25VP

b-1 b-2 b-3 b-4

NS移動防止金具取付詳細図

⑤-1配水管切廻し詳細図
⑤-2配水管切廻し詳細図

⑥配水管切廻し詳細図

1.
25 0
.8
0

1.
00

1.
18

1.
00

1.
18

1.
25 0
.8
0

Ｓ=1:50

③-③ ②-②

VPφ13

VPφ13

VPφ13

PEφ25

VPφ13

VPφ13
VPφ13

PE分止水栓用ソケットφ20

PEエルボφ20

PE片落エルボφ20×φ13VP

既設サドル分水栓φ200×φ20

PE分止水栓用ソケットφ20

PEエルボφ20

PE片落エルボφ20×φ13VP

既設サドル分水栓φ200×φ20

PE分止水栓用ソケットφ20

PEエルボφ20

PE片落エルボφ20×φ13VP

既設サドル分水栓φ200×φ20 PE分止水栓用ソケットφ20

PEエルボφ20

PE片落エルボφ20×φ13VP

既設サドル分水栓φ200×φ20

PE分止水栓用ソケットφ25

既設サドル分水栓φ200×φ25

PEエルボφ25×2個

VPφ20

VPφ13

PE分止水栓用ソケットφ20

PEエルボφ20

PE片落エルボφ20×φ20VP

既設サドル分水栓φ200×φ20

PE分止水栓用ソケットφ20

PEエルボφ20

PE片落エルボφ20×φ13VP

既設サドル分水栓φ200×φ20

VPφ13

VPφ13

VPφ13

PEφ25

VPφ13

VPφ13
VPφ13

既設サドル分水栓φ200×φ20

SKXバルブソケットソケットφ20PE(損料)

SKXエルボφ20PE(損料)×3個

SKX片落ちソケットφ20PE×φ13VP（損料）

既設サドル分水栓φ200×φ20

SKXバルブソケットソケットφ20PE(損料)

SKXエルボφ20PE(損料)×3個

SKX片落ちソケットφ20PE×φ13VP（損料）

既設サドル分水栓φ200×φ25

SKXバルブソケットソケットφ25PE(損料)

SKXエルボφ25PE(損料)×3個

既設サドル分水栓φ200×φ20

SKXバルブソケットソケットφ20PE(損料)

SKXエルボφ20PE(損料)×3個

SKX片落ちソケットφ20PE×φ13VP（損料）

既設サドル分水栓φ200×φ20

SKXバルブソケットソケットφ20PE(損料)

SKXエルボφ20PE(損料)×4個

SKX片落ちソケットφ20PE×φ13VP（損料）

VPφ20

VPφ13

既設サドル分水栓φ200×φ20

SKXバルブソケットソケットφ20PE(損料)

SKXエルボφ20PE(損料)×3個

SKX片落ちソケットφ20PE×φ20VP（損料）

既設サドル分水栓φ200×φ20

SKXバルブソケットソケットφ20PE(損料)

SKXエルボφ20PE(損料)×3個

SKX片落ちソケットφ20PE×φ13VP（損料）

0.80

0.50

HPPEφ50

（本設）

標準掘削断面図

0.80

0.50

PEφ25・20

0
.8

0
.8
3

0
.8

0.
87

補助 起債

分止水閉栓キャップφ50

⑦給水管切廻し詳細図

本設

仮設 ⑧給水管切廻し詳細図

本設

仮設


