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250A　100L

川本製作所　US2形（支給品）

125A　3φ200V60Hz
2.0㎥/min　16m×3600min×11.0kw

US2-1256-11C

フロースリーブ　SUS304（支給品）

13
13

川本製作所　US2形（支給品）

125A　3φ200V60Hz
2.0㎥/min　15m×3600min×11.0kw

US2-1256-11C

川本製作所　US2形（支給品）

150A　3φ200V60Hz
2.8㎥/min　23m×3600min×18.5kw

US2-1256-18C

深井戸3号井取水ポンプ詳細図 深井戸5号井取水ポンプ詳細図 浅井戸10号井取水ポンプ詳細図
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150A　揚水F×10KF
200L

125A×150A　両揚水F（支給品）
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3150L
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深井戸3号井詳細図

戸上水源地

日野川

山陰道

法勝寺川

位置図 　S=1：10,000

工事場所

設計年月日

完成年月日

整理番号

米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課

縮　　尺

図面名称

図面番号 －

工事名

令和　 ７年   ５月　　日

令和　　 年   　月　　日

戸上水源地電気設備更新事業取水井洗浄及び

井戸詳細図

S = 1:200

8500m3  NO,1

調整池

8500m3  NO,2

調整池

米子バイパス

戸上水源地水管橋

浅井戸５号

日野川工業用水水管橋

法勝寺川

浅井戸４号

浅井戸３号

浅井戸６号

変電所NO,2

日野川

深井戸２号

5000m3 NO,2

ポンプ井5000m3

調整池

調整池

NO,1

浅井戸７号

浅井戸８号

管理棟

変電所NO,3

浅井戸９号

浅井戸１０号

観測井

深井戸４号

深井戸3号

深井戸5号

浅井戸１号

浅井戸10号取水ポンプ取替工事

深井戸5号取水ポンプ取替工事

深井戸3号取水ポンプ取替工事
深井戸3号洗浄

屋根撤去・取付

取水ポンプ取替工事


